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Eurofins OBIKS Polska Sp. z o.0.

dawniej O$rodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 43215/LB/2020

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan prébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

POLCARGO-MEDYKA Spétka z o0.0. Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-426 KRAKOW

Z7/0003188/2020

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi
GCE w Wawrzencycach
029/03/010/20

Pobieranie i transport POLCARGO-MEDYKA (AK 010)
2020-10-20

2020-10-20

bez zastrzezen

0049435/20

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2020-10-20
Data zakoriczenia badan biologicznych: 2020-10-23
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2020-10-21
Data zakoriczenia badar fizykochemicznych: 2020-10-23

Raport autoryzowat: Mtodszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zieliriska

Raport zostat podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Kierownik Laboratorium - mgr Justyna Krél

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2020-10-23 Stronalz2



Raport z badarn nr 43215/LB/2020

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia
A E;ngrj ISO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/| Pt*’ <5 me/l Pt
A gAN%t;r\?igo 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU 0.726 — NIy
b | et ey T a | -
N R a1 -
A E:—EN ISO 10523:2012 (2.0-12.0) 65 *0.2
L | e /e
& ErfitE);ngtg;cllg—r;:pz\(l)izl-l1z+A1:2017-04(1-100) jtk/100 ml g itl/100 mi
A ElfigaTgccjh:;gg.li;;((3)“14—12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml 0 JH160 ml
s 0 | o

*1 _ Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotfu oceniajgcego.

*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyzszych badan nr
NS/HKiS$/4560/ZL/14-28/2020 obowigzujgce do dnia 03.04.2021r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogélnej liczby mikroorganizméw w 220C oceny nieprawidtowosci zmian
dokonuje Zleceniodawca.

KONIEC RAPORTU

A — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium
NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,
(NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace wplywaé na wazno$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar) zostaty podah
przez Klienta , wyniki badan dotyczg tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania s identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wptyw na wazno$é
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zostaty podane przez Klienta.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspétczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badari okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badar biologicznych) ponize] i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb iloiciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub > gérna granica

zakresu akredytacji) sq nieakredytowane.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badari jako$ciowych niepewnosci nie podaje sig.
W przypadku badar biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowa¢ jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze byé powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2020-10-23 Strona2z2
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Oérodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z o.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 30423/LB/2020

Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Spoétka z 0.0. Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-426 KRAKOW

Nr zlecenia: ZZ/0003188/2020

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania: Urzad Gminy Igotomnia-Wawrzericzyce
Wawrzericzyce 57

Inne dane: 029/03/009/20

Prébka pobrana przez: Pobieranie i transport POLCARGO-MEDYKA (AK 010)

Data pobierania: 2020-07-14

Data dostarczenia: 2020-07-14

Stan probki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0031892/20

Data rozpoczecia badarn biologicznych: 2020-07-15
Data zakoiiczenia badar biologicznych: 2020-07-18
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2020-07-15
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2020-07-17

Raport autoryzowat: Koordynator ds. Badan Biegtosci: mgr inz. Mirostawa Lipiriska

Raport zostat podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Kierownik Laboratorium - mgr Justyna Krél

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2020-07-20 Stronalz2






Raport z badan nr 30423/LB/2020

Parametr / Wynik Jednostka

Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia

A E:-EN 1SO 10523:2012 (2.0-12.0) 77 *0.2
N e —
A Ela\lln:iv:l SO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/| Pt*' <3 me/| Pt
A yr\?tﬁnleslgo 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU 020 2007 NTU
M a -
h | e e o1 R
7t }Lvlrflf:z);tl);okt;g(lag-r::%;zl-llz+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml 0 jtk/100 m|
A ;'hcile):nghgglggji;;(gi4-1z+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml ; T 0% ml
e " 5w

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyzszych badari nr
NS/HKi$/4560/2ZL/14-28/2020 obowiazujgce do dnia 03.04.2021r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogdlnej liczby mikroorganizméw w 220C oceny nieprawidtowosci zmian
dokonuje Zleceniodawca.

KONIEC RAPORTU

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

(T) - badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytaciji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw,

(W) — przywolane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace wptywac na wazno$¢ wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badar) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badari dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania s identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wptyw na wazno$¢
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badari biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspétczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostalych badar okre$lono jako niepewnos¢ rozszerzong (wspéiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) ponizej i powyiej zakresu metody przedstawione w sposéb ilociowy (nie w formie , < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,,> gérna granica

zakresu akredytacji) s nieakredytowane.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badari jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.
W przypadku badar biologicznych wyniki podane w formie <4 naleiy intepretowac jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badari sq identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s zgodnie z Instrukcja ogolnolaboratoryjna 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2020-07-20 Strona2z2







PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAKOWIE
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Dotyczy: jakosci wody pitnej pobranej z wodociggu zaopatrujgcego w wode pithg gmine
Igotomia-Wawrzenczyce

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie badan préb
wody z dnia 22 kwietnia 2020 r. pobranych w ramach kontroli wewnetrznej przez Urzad

Gminy Igotomia-Wawrzenczyce z wodociggu:
- wodocigg publiczny Igotomia-Wawrzenczyce (woda dostarczana z wodociggu

krakowskiego)

stwierdza, ze woda z ww. wodociggu w zakresie badanych parametrow spetnia

wymagania obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r. poz. 2294 ze zm.)

Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna przeprowadzona przez SGS Polska Sp.z
0.0. Laboratorium Srodowiskowe ul. Cieszynska 52A w Pszczynie nie wykazata
przekroczen mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych w badanych prébach wody.

Z upowaznienia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr inz. Iwona Seliga-Ptak
Dokument podpisany elektronicznie

wyk. Sylwia tyduch tel. (012) 644-91-33 wew. 113

Otrzymuja:
1. Adresat (e-PUAP)
2. aa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Krakéw, ul. Makuszyniskiego 9
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegdtowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez

Administratora i uprawnieniach oso6b, ktérych dane sg przetwarzane dostepne sa w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w
Krakowie

POLBKA
SYULECIE ODZYBKANIA
HNIEPODLEGLOSCI
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Oérodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z o.o0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 14584/LB/2020

Zleceniodawca:

A

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

POLCARGO-MEDYKA Spétka z o0.0. Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-426 KRAKOW

Z2/0002402/2020

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Urzad Gminy Igotomnia-Wawrzericzyce, Wawrzenczyce 57
029/03/008/20

Pobieranie i transport POLCARGO-MEDYKA (AK 010)
2020-04-30

2020-04-30

bez zastrzezen

0016809/20

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2020-04-30
Data zakorczenia badan biologicznych: 2020-05-03
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2020-05-04
Data zakoriczenia badar fizykochemicznych: 2020-05-13

Raport autoryzowat:

ZASTEPCA EROWNIK
KIEROWNI ll.AQORAT()aIUM Pratow Jologicznych
m 1 (} Q‘U\ i - -

dr Marta STBFANIAK mai-Barbara KOSTRZEWSKA

Raport zatwierdzit:  Zastepca Kierownika Laboratorium: dr Marta Stefaniak

Raport zostat autoryzowany, zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2020-05-14 Stronalz4






Raport z badan nr 14584/LB/2020

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia
pH e
PN-EN ISO 10523:2012 (2-12) 73 o 202
Metnosé !
)
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU 14 : w4 NI
Barwa < . me/! Pt
PN-EN 1SO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/| Pt*' i .
Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C :
Pt
PN-EN 27888:1999 (10-99990) puS/cm >0 - 16 pSfem
Jon amonowy/ amoniak / NH4
PN-EN 1SO 11732:2007 (0.26-130) mg/! =D.26 me/l
Azotany / NO3 :
Y
PN-EN ISO 13395:2001 (0.89-445) mg/| 134 : #20 me/!
Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 (0.066-8.25) mg/| s aen me/!
Chlor wolny :
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie testu odczynnikowego Hach (0.02- 0.02 +0.01 mg/I
8.0) mg/| :
Chloramina / NH2CI ;
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie testu odczynnikowego Hach (0.02- <0.02 mg/I
8.0) mg/I :
Chlorany / ClO3 :
P10,
PN-EN ISO 10304-4:2002 (0.02-1.0) mg/| et me/|
Chloryny / ClO2 :
)
PN-EN ISO 10304-4:2002 (0.02-1.0) mg/! 0.2 | me/!
Dzan 004 | - mg/|
PB/FCH/94/A:01.04.2016 Accu Vac nr kat.2517025 (0.04-0.50) mg/I : E &
Indeks nadmanganianowy (utlenialnos¢) :
P10
PN-EN ISO 8467:2001 (0.5-800) mg/! 11 ' - me/|
Cyjanki ogdlne
PN-80/C-04603/01 (W) (5.00-20000) pg/! =500 ue/!
Akryloamid
PB/1/9/C:01.05.2011 (0.040-2.0) pg/! <5040 ne/!
Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu / Twardos¢ ogélna :
Pt
PN-EN 1SO 11885:2009 (0.010-45570) mg/l CaCO3 274 - - gl CaCO3
Wapn / Ca !
P 19,
PN-EN ISO 11885:2009 (0.010-45570) mg/| dadt : 8 me/!
Magnez / Mg :
/)
PN-EN ISO 11885:2009 (0.010-45570) mg/| %40 : 0:98 me/!
Mangan / Mn
PN-EN ISO 11885:2009 (1-500000) pg/| <1 ue/l
Zelazo ogdlne / Fe
PN-EN 1SO 11885:2009 (4-1000000) pg/! 4 ug/!
Bromodichlorometan / Dichlorobromometan :
P10
PN-EN 1SO 10301:2002 (1.0-250) pg/! LA - 0:2 we/!
Ogdlny wegiel organiczny/ OWO :
P10,
PN-EN 1484:1999 (1.50-2000) mg/! 200 1 038 me/!
Chlorki / Cl :
: +
PN-EN ISO 10304-1:2009 (2.0-10000) mg/! 22 - 2 me/!
THM - suma :
)
PN-EN ISO 10301:2002 (1.0-1000) pg/! > 09 hg/|
Glin / Al. :
P45,
PN-EN ISO 11885:2009 (10-500000) pg/! SHO : ol ue/!
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu
<1.0 -—- ug/l
PN-EN ISO 10301:2002 (1.0-500) pg/!
1,2-Dichloroetan / EDC A N y
PN-EN ISO 10301:2002 (1.0-100) pg/! : ; HE
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA- suma Jo— i
PN-EN 1SO 17993:2005 (0.006-131) pg/!

Katowice, dn. 2020-05-14 Strona2z4







Raport z badan nr 14584/LB/2020

E;TEZ(?S)QT7”993:2005 (0.003-0.60) pg/| <0.003 he/!
T o
T B "
PMr\?-gErr]\Jelzsgﬁsss;zoog (0.010-45570) mg/| 9-80 +0.98 g/l
|SnrNebErr:|) (sggnsss:zoog (0.001-100) mg/! <0.001 me/l
ﬁrils-irnlj/ é:) 11969:1999 (1.0-5000) pg/! <10 he/!
iixlelgé 3265:2001 (1.0-1000) pg/! = he/!
Chrom ogdlny / Cr < ol
PN-EN ISO 11885:2009 (3-500000) g/|
SL‘YN/EZ 11885:2009 (10-500000) g/ <10 kel
IE?\I(?E/NNI:O 11885:2009 (1.0-10000) mg/| L2l £l me/!
Rte¢ / Hg
PN-EN ISO 12846:2012+Ap1:2016-07E; PB/I/11/C:10.04.2017 (0.50-500) <05 ug/l
pe/l
g;(f;\l/lscg 11885:2009 (0.50-500000) pg/! <020 el
.“»A&es; {scgnsss:zoog (0.004-1000) mg/! 0.005 +0.000 me/|
Nikiel / Ni - g/
PN-EN ISO 11885:2009 (4-500000) pg/|
EE?E”N“lég 10304-1:2009 (0.10-10) mg/! <210 me/!
?rj-r;ualnsyo/fo%%mlzzoog (2.0-10000) mg/! 33 8 mg/!
E(l\)JiE/NBISO 11885:2009 (0.015-500) mg/| <0.015 g/l
R R 5 0D 1,082 <0050 pe/!
;\:\?—rgg a|lso 6468:2002 (0.010-0.60) pg/! <0010 ne/!
E;\ilsm;; 6468:2002 (0.010-0.60) pg/l A0 ve/!
:fﬁdémzo 6468:2002 (0.010-0.60) pg/I <0.010 ue/l
Errzl‘il?r/\lnfso 6468:2002 (0.010-0.60) pg/! <0.810 ne/!
E;?;;cggrmsza:zooz (0.010-0.60) pg/! <0.010 he/!
Sht s o200 [0,610:-15] g <0010 b/
?3;7/273:1534.2017 (1.0-1000) pg/! <10 ue/!
E;leseg 11423-1:2002 (0.5-5000) pg/| <050 ue/!
ggloErr\T I:s\ngtl)I:omooz (0.25-25) pg/| <0.25 he/!
ggl/cl%ir/%hﬁrggzon (0.060-1.20) pg/! <0.060 ve/!
;IEJZE; ?:gtsegtl)g-rrz%izl-llz+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml 9 Jtk/100 m|
t’llflfgla\l E;f)hge;g;—lizgghm-lhAl:2017-04 (1-100) jtk/100 ml 0 IHgFL00ml
Iglrfig; T:éeggggl-(;go?ﬁ:{ylcshO) jtk/100 ml . 15 100ml
Katowice, dn. 2020-05-14 Strona3z4







Raport z badan nr 14584/LB/2020

A | ohean 150 16180201610 1501 fos00ml o | - /100 mi
o | e e T a -
A | e deza 006 11000 TN a -
8 irr\rl‘aEkN/l'gzgaz?);%g(olwfss)??;i3T i <1 TFN
" Etr\lci?l\llalr;\(g/liro%i:2003 (2.0-100) pg/| =2 ne/l

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*2 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*3 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyiszych badan nr
NS/HKi$/4560/2L/14-28/2020 obowigzujace do dnia 03.04.2021r.

W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogédlnej liczby mikroorganizméw w 220C oceny nieprawidtowoséci zmian
dokonuje Zleceniodawca.

KONIEC RAPORTU

A — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213
(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stala siedziba Laboratorium
NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)

A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,
(NR) - badanie wykonane metoda alternatywnga dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wplywaé na wazno$é wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badar dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wplyw na waznoéé
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaly podane przez Klienta.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dla badar biologicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspétczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostalych badar okreslono jako niepewno$é rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienistwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badar biologicznych) ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,,> gérna granica

zakresu akredytacji) s nieakredytowane.
Nla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badan jako$ciowych niepewnosci nie podaje sie.
1 przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sq obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Oaty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjna 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze byé powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2020-05-14 Stronadz4
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z o.0.
dawniej Osrodek Badar i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9
fax 322597030

e-mail: realizacja@obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 13588/LB/2020

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan praébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

POLCARGO-MEDYKA Spétka z 0.0. Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-426 KRAKOW

27/0002225/2020

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
GCE Wawrzericzyce 385
029/03/004/20

Pobieranie i transport POLCARGO-MEDYKA (AK 010)
2020-04-22

2020-04-22

bez zastrzezen

0015836/20

Data rozpoczecia badar fizykochemicznych: 2020-04-23
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2020-04-30

Raport autoryzowat:

STARSZY SPECJALISTA STARSZY SPECJALISTA
w Obszarze Analiz Fizykochemicznych w Pracong)ﬂadar'\ Biologicznych
3 - g &
T Ol . (ICLMP\/
J Jolanta DABEK mgr inz. Patrycja OLEINIK

Raport zatwierdzit:  Koordynator Badari Biegtosci: mgr inz. Mirostawa Lipiriska

Raport zostat autoryzowany, zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2020-04-30

www.obiks.pl

Stronalz2






Raport z badan nr 13588/LB/2020

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia
a | PH 77 1 102
PN-EN 1SO 10523:2012 (2-12) ' P
Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa w 25°C :
A y
PN-EN 27888:1999 (10-99990) pS/cm 644 y B psfem
& Barwa <5 Ip
PN-EN 1SO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/| Pt*' : g/l Pt
p | Masnese 024 | +0.09 NTU
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU ' P
Smak / liczba progowa smaku TFN !
A | PN-EN 1622:2006 (1-16) TFN*2 =L : T
Zapach / liczba progowa zapachu TON '
A ' -
PN-EN 1622:2006 (1-1000) TON*3 =1 : TaN
Liczba bakterii grupy coli !
A ; j
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml e : Jef180:m]
Liczba Escherichia coli :
A ; i
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml 0 : JekA0B
" Ogodlna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h 0 itk/ml
L PN-EN 1SO 6222: 2004 (1-300) jtk/ml : JHm

*1 _ Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyzszych badan nr
NS/HKi$/4560/ZL/14-28/2020 obowiazujace do dnia 03.04.2021r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogdlnej liczby mikroorganizméw w 220C oceny nieprawidtowosci zmian
dokonuje Zleceniodawca.

KONIEC RAPORTU

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywnga dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wplywaé na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaly podane
przez Klienta , wyniki badar dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wplyw na waznosé
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badari biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspélczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostalych badari okreélono jako niepewnos¢ rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).
Wyniki (za wyjatkiem badari biologicznych) ponizej i powyiej zakresu metody przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie , < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,,> gérna granica

zakresu akredytacji) s3 nieakredytowane.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyiej (>) zakresu metody oraz dla badari jako$ciowych niepewnosci nie podaje sie.
W przypadku badar biologicznych wyniki podane w formie <4 naleiy intepretowa¢ jako: mikroorganizmy s obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badari sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjna I/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.
Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2020-04-30 Strona2z2






PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAKOWIE

Mgr inz. J6zef Rysak

Wéjt Gminy Igotomia — Wawrzericzyce
Urzad Gminy Igotomia — Wawrzenczyce
Wawrzenczyce 57

32-125 Wawrzenczyce

Nasz Znak: Data:
HK-PZ-431-236/20 31 marca 2020 r.

Dotyczy: jako$ci wody pitnej pobranej z wodociggu zaopatrujgcego w wode pitng gmine
Igotomia-Wawrzenczyce.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iz w zwigzku
z prowadzonym nadzorem sanitarnym w dniu 9 marca 2020 r. zostaly pobrane préby
wody z wodociggu publicznego Igotomia-Wawrzenczyce.

Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna zostata przeprowadzona w Oddziale
Laboratoryjnym Badania Wody Wojewddzkiej Stacji ~ Sanitarno-Epidemiologiczne;
w Krakowie. Na podstawie otrzymanych sprawozdan z badan stwierdzono, ze jakos¢ wody
pod wzgledem badanych parametrow mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych spetnia
wymagania obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294

ze zm.)

z upowaznienia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr inz. Iwona Seliga-Ptak

Dokument podpisany elektronicznie

Wyk. Krzysztof Morajka, tel. (12) 644-91-33 wew. 113
Otrzymuja:
1. Adresat (e-PUAP)
2. aa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Krakow, ul. Makuszynskiego 9
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegétowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez

Administratora i uprawnieniach osob, ktérych dane sg przetwarzane dostepne s w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w
Krakowie.

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGLOSCI







SUbAL NI 202,

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KRAKOWIE

Mgr inz. Jozef Rysak

Wéjt Gminy Igotomia — Wawrzericzyce
Urzad Gminy Igotomia — Wawrzenczyce
Wawrzenczyce 57

32-125 Wawrzenczyce

Nasz Znak: Data:
HK-072-1-5/20 30 stycznia 2020 r.

Dotyczy: jako$ci wody pitnej pobranej z wodociggu zaopatrujgcego w wode pitng gmine
Igotomia-Wawrzenhczyce

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie badan prob
wody z dnia 15 stycznia 2020 r. pobranych w ramach kontroli wewnetrznej przez Urzad
Gminy Igotomia-Wawrzenczyce z wodociggu publicznego Igotomia-Wawrzenczyce.

stwierdza, ze woda z ww. wodociggu w zakresie badanych parametréw spetnia
wymagania obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

Analiza mikrobiologiczna i fizykochemiczna przeprowadzona przez Os$rodek Badan
i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice (certyfikat akredytaciji
PCA AB 213) nie wykazata przekroczen mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych

w badanych prébach wody.

z upowaznienia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

mgr inz. Iwona Seliga-Ptak

Dokument podpisany elektronicznie

Wyk. Krzysztof Morajka tel. (012) 644-91-33 wew. 113

Otrzymuja:
1. adresat (e-PUAP)
2. aa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Krakoéw, ul. Makuszynhskiego 9
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegélowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez

Administratora i uprawnieniach osob, ktérych dane sg przetwarzane dostgpne sg w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w
Krakowie.

POLEKA
BTULECIE ODZYBKANIA
NIEPODLEGtOSCI







OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32/259 70 36+9 fax 32/2597030 e-mail: sekretariat@obiks.pl

www.obiks.pl
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Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan probki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

LABORATORIUM

wykonuje pobieranie i badania probek
wody, $ciekéw, odpadow, osadéw, gleb
oraz pomiaréw hatasu, biogazu
i emisji zanieczyszczen do powietrza

RAPORT Z BADAN NR 2513/LB/2020

POLCARGO-MEDYKA Spétka z 0.0. Oddziat w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 48/14
31-426 KRAKOW

22/0000215/2020

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Urzad Gminy Igotomnia-Wawrzericzyce, Wawrzericzyce 57

029/03/001/20

Pobieranie i transport Klienta
2020-01-15

2020-01-15

bez zastrzezen

0001478/20

Data rozpoczecia badari biologicznych: 2020-01-15
Data zakoriczenia badan biologicznych: 2020-01-18
Data rozpoczecia badar fizykochemicznych: 2020-01-16
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2020-01-22

Raport autoryzowat:

0 WNIK
owni allz Frzykocnem»cznych
mqrj i rosla\ka LlP}(SKA

mgr inZ, Patrycj

STARSZY SPECJALISTA
w Pracowni Badan Biologicznych

P /(LLM}‘\/

OLEJNIK

Raport zatwierdzit:  Kierownik Laboratorium: mgr Justyna Krdl

Raport zostat autoryzowany, zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2020-01-22

Stronalz2






Raport z badan nr 2513/LB/2020

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia
A Liczba Escherichia coli 0 : e
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml E i/ 100ml
Liczba bakterii grupy coli :
A H --- j
PN-EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100 ml 0 : It ml
A 0Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C po 72h @ ' i
PN-EN ISO 6222: 2004 (1-300) jtk/ml E jti/m
A | PH 78 | 102
PN-EN SO 10523:2012 (2-12) ‘ : =
Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa w 25°C ;
A f
PN-EN 27888:1999 (10-99990) pS/cm = e ps/cm
A Barwa < : Ip
PN-EN ISO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/| Pt*" : mg/LPt
A | Mebos @z | NTU
PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU ) :
Smak / liczba progowa smaku TFN
A | PN-EN 1622:2006 (1-16) TFN*2 <1 E TN
Zapach / liczba progowa zapachu TON H
A ! -
PN-EN 1622:2006 (1-1000) TON*? <t : TON

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania powyzszych badan nr NS/HKi$/4560/2L/81-189/2019
obowigzujace do dnia 21.11.2020r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, smaku, zapachu, metnosci oraz ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22 st.C ocenu nieprawidtowosci zmian
dokonuje Zleceniodawca.

KONIEC RAPORTU

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stala siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,
(NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw,

(W) - przywolane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem
* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace wptywa¢ na wazno$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari) zostaly podane
przez Klienta , wyniki badari dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla probek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wplyw na waznosé
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaly podane przez Klienta.

Niepewno$¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dla badari biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspétczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostalych badari okreslono jako niepewnos¢ rozszerzona (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badar biologicznych) sa nieakredytowane.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badari jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.
W przypadku badari biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sq obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Instrukcja ogéInolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2020-01-22 Strona2z2






